[bookmark: _GoBack]附件2：

备注：品牌型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能要求。

[bookmark: _Toc40399103]1.1外观及技术参数
（1）产品外观
宜点充智能独立插座：采用现代化个性设计，可适用于街道、商业区、写字楼、医院、小区等多个安装场景，最大功率达2200W，可满足低速二轮三轮四轮电动车充电，是低速智能充电设备的最佳选择。采用符合国家安全等级标准的材质，产品符合国家对充电桩的安全规范，系统有完善的远程监控、火灾报警功能，支持室内、外安装。
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2200W双路智能充电插座                  
（2）产品技术参数
	序号
	项目
	2200W双路智能插座

	1
	输入电压
	AC220V/50HZ

	2
	输出电压
	AC220V/50HZ

	3
	最大承载电流
	10A（2200W）

	4
	五孔插座标准
	GB/T1002-2008;GB/T20910.4-2008

	5
	联网方式
	4G全网通

	6
	从机通信
	标准RS485通讯

	7
	待机功率
	＜1W

	8
	费率设置
	可根据需求灵活设置充电时间和扣费金额

	9
	计费方式
	按时间/功率时间/电量计费

	10
	扣费方式
	实时扣费结算

	11
	设备尺寸
	215*92*46mm

	12
	IC卡
	支持在线卡片充值


[bookmark: _Toc3556][bookmark: _Toc491440324]（3）关键技术设计说明
①用户体验度高，减少安全隐患
具有独立的“电动车充电公共服务平台”使用移动智能终端替代充电充值卡和投币机，硬件设备接收智能终端的控制指令，用户可通过移动智能终端与硬件设备进行交互和控制，及时方便，增强和用户体验性。系统能接收来自硬件设备主动上报的数据和异常信息，降低了安全隐患。
②施工简单，节约成本，运维管理方便
宜点充智能充电插座施工布线简单，设备运行问题故障实时提醒。
③使用简化的网络通信协议
使硬件设备和服务器建立稳定的通信通道，提高设备的接收和发送信息的及时性和稳定性。保证用户快速、及时接收信息。
· 硬件设备故障自恢复。定期自动检查硬件设备是否能正常工作，遇到系统故障调用看门狗对系统自动恢复，可以保证设备实时正常运行。
· 设置最长充电时间。默认最长充电时长为12小时，防止因为其他原因导致电动车过充造成安全事故。
· 硬件设备状态的实时上报。设备通过网络通讯协议实时上报当前设备状态。通过设备状态的监控，实时提醒管理人员和设备维护人员及时处理硬件问题。提高了设备的利用率和安全性。
本产品采取智能充电，支持刷卡及网络付费功能，充电过程可利用系统进行记录、追溯、分析，系统稳定，投诉率低，市场上无相关负面新闻.
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[bookmark: _Toc40399105]1.3技术性能先进性对比
	项目
	宜点充智能独立插座
	响应
	传统充电箱
	响应

	大功率充电
	国标5孔10A插座，支持2000W，满足低速二轮三轮四轮电动车充电。
	优
	标准功率300W，主机需另外采购插座（一般赠送插座5元左右，故障率高）
	否

	模块化组网
	模块化设计，2-40端口任意组网，适用任意车棚长度和安装密度。
	优
	10端口、16端口、20端口、32端口一组，现场适用性有局限性。
	否

	
	
	
	
	

	计费多样化
	自动检测功率，可按功率、按时间、按电量等多样化计费方式。
	优
	计费方式单一
	一般

	易用性
	扫码即可开启充电，自动识别插座。
	优
	需要在主机扫码，然后选择插座编号充电
	一般

	易维护
	每个插座均为独立控制主板，故障不影响该组其他插座运营。
	优
	多路插座共用一个控制主板，故障需要整体更换，更换费用高，工作量大。
	一般

	易安装
	并联接线，只需布设2条主线和2条通信线共计4条线。
	优
	单独接线，每个端口都需要按插座编号单独布线，至少不要布设11条电源线。
	差

	多场景适用
	适用多种场景，车棚、挂墙、立柱、桥架，露天或非露天，全环境支持。
	优
	必须直线安装，对露天环境适用性差。
	一般

	美观性
	统一工业设计，简洁美观，各环境下产品统一、保持一致性、声光提醒。
	优
	一致性较弱，不同的规格外观不一致。
	一般
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1.4产品性能亮点及功能亮点
	设备全部采用4G+全网通模块（支持移动、联通、电信4G）。

	设备智能语音播报，提示用户充电过程信息，包括：
充电器连接异常、充电功率过载、充电成功、刷卡成功等。

	设备可通过指示灯显示当前网络状态：包括搜寻基站、连上基站、连上服务器、登录成功。

	微信公众号显示信息包括以下内容：
--充电用时、耗电量、用时单价、电费单价、订单总价、历史订单、充值记录。

	自动识别电池容量，并根据实时充电功率变化值识别涓流充电功率。具体为：涓流充电电流为电池容量的1/20,即0.05C，比要求的平均充电电流的20%更优。

	最大充电时间可以通过后台配置；夏季电池活性强，8H即可，冬季，电池活性弱，可根据实际情况做调整。也可默认为8H。

	在线刷卡功能，具体为：
老年人等不会使用手机微信/APP等客户端时，可以提供给用户卡片，通过刷卡来充电。

	预约充电功能，具体为：
用户可在APP上预约充电插口充电，则此插口只能被此用户占用。

	通信隔离保护，具体为：
设备之间通过485通信，设备集成了485隔离保护模块，如果某台设备故障，硬件会进行隔离保护，不会影响到其他设备的485通信。




附件2：
比选标准
一、评委构成
比选评审小组由不少于3人的单数组成。
二、比选方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分………………………………………………………………………………30分
（1）以进入综合评分环节的最高投标报价为30分。
某供应商投标报价
（2）某供应商价格分 =                        ×30分
供应商最高投标报价
2.技术方案分…………………………………………………………………………60分
（1）项目技术方案分（满分36分）
一档（0～12分）：技术方案基本完整，但成果深度一般。对规划重点内容有一定的研究但缺乏深度，规划主要以文字描述为主，没有绘制图纸或虽然绘制了部分图纸，但内容深度达不到专项规划要求。
二档（12.1～24分）：技术方案深度基本达到专项规划要求。对规划重点内容把握相对准确，工作思路相对清晰，规划主要内容不完整或分析不够详尽，仅完成部分规划图纸。
三档（24.1～36分）：项目实施方案在对本设计类项目实施工作内容的概况、工作思路、项目组织机构、项目管理、工作重点、难点及其技术解决措施及进度保障措施、质量保障措施方面阐述全面，且实施方案的可行性及合理性强、措施的可行性、措施优越程度阐述到位，工作思路清晰，工作内容全面，技术方法合理，操作性强的。
（2）服务承诺分（满分24分）
一档（0～8分）：对本项目的服务没有正确理解与认识；表述不清晰或部分不具体。
二档（8.1～16分）：对本项目的服务有正确理解与认识；表述清晰、完整，服务承诺基本满足项目要求。
三档（16.1～24分）：对项目的服务有正确深刻理解与充分认识；表述清晰、完整、严谨、合理、有效、成熟，服务承诺完全满足项目要求。
3.信誉业绩分…………………………………………………………………………10分
（1）供应商通过ISO9001质量管理体系认证的，得1分；
（2）供应商通过ISO14001环境管理体系认证的，得1分；
（3）供应商通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，得1分；
（4）2017年（含）以来，供应商完成过同类项目，每项得1分，满分7分。
注：提供相关证书复印件并加盖供应商公章，业绩需提供中标/成交通知书复印件或有效合同复印件并加盖供应商公章，原件备查，未按要求提供者不得分。
总得分 =1+2+3+4
三、服务单位确定原则
根据比选总得分由高到低排列次序确定服务单位[得分相同时，以投标报价由高到低顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术优劣顺序排列]。
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